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Nr sprawy 3/ZP/2013

EZ/263/3 ,,iZO /2013

dotyczy: postepowanie o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartosci powyzej kwoty 14 000 Euro, nie przekraczajacej kwoty 200 000
EURO na dostawe materialow elektrycznych dla Wojewodzkiego Szpitala
Specjalistycznego im. M. Kopernika w todzi

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Na podstawie art. 38 ust. 2,4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazujemy Parstwu
odpowiedzi na zapytania zlozone do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia

Istotnych Warunkéw Zaméwienia

Pytanie 1 Prosze o wyjasnienia dotyczace czesci drugiej:
Poz. 1 Czy w czasie procesu pomiaru petli zwarcia moze dojéé¢ do zadziatania zabezpieczenia
réznicowo-pradowego? Czy nie moze?

OdpowiedZ: Miernik umozliwiajacy pomiar bez zadzialania zabezpieczenia réznicowo-
pradowego.

Pytanie 2 Prosze o wyjasnienia dotyczace czesci drugiej:
Poz. 3 Ile giga ohméw ma wynosi¢ maksymalna mierzona rezystancja izolagji, 2 czy 20?

Odpowiedz: Maksymalny zakres pomiarowy do 2GS .

Pytanie 3 Proszg o wyjasnienia dotyczace czesci drugiej:
Poz. 4 Czy mierzony prad ma byé zmienny? Czy staty/zmienny i do ilu amperéw?

Odpowiedz: Pomiar natezenia tylko pradu przemiennego 50 Hz do 600A.

Pytanie 4 Poz. 66 Oprawa uliczna do lamp wysokopreznych sodowych 70 W 230 V E 27 - 20 sztuk -
Czy dostawa opraw jest przewidziana na wymiang istniejacych punktéw $wietinych ? Wskazane
podanie typu ze wzgleddéw estetycznych ?

Odpowiedz: Oprawa uliczna do lamp wysokopreznych sodowych 70 W, 230V, E27, typ
dowolny, do montazu na wysiegniku. '

Pytanie 5 Poz. 67 Oprawa parkowa do lamp wysokopreznych sodowych 70 W 230 V E 27 - 30 sztuk
- Czy dostawa opraw jest przewidziana na wymiane istniejacych punktéw $wietinych ? Wskazane
podanie typu ze wzgledow estetycznych ? - Oprawa moze by¢ wykonana w réznych wersjach znaczagco
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si¢ od siebie réznigcych: klosz kula (przydymiona, przefroczysta, biata, klosz daszek, klosz szyszka
itp.?

Odpowiedz: Oprawa parkowa do lamp wysokopreznych sodowych 70 W, 230 V, E 27, typ
dowolny do montazu na maszcie pionowym, z kioszem mlecznym i daszkiem.

Pozostate postanowienia Specyfikagji Istotnych Warunkéw Zamédwienia nie ulegajg zmianie.
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